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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 691 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.21 Электромонтер 

охранно-пожарной сигнализации" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29726) и в соответствии: 

- Положением «О порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программ учебной практики в соответствии с ФГОС СПО в 

краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса», 

утвержденным приказом директора Норильского техникума промышленных 

технологий и сервиса от 21 декабря 2018 № 01-11/297. 

- Положением «Об организации учебной и производственной практике 

обучающихся краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных технологий 

и сервиса», осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы по специальности и программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии, утвержденным приказом директора 

Норильского техникума промышленных технологий и сервиса от 21 декабря 2018 

№ 01-11/297. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной  образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, 

входящей в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение в 

части освоения квалификаций: Электромонтер охранно-пожарной сигнализации и 

основных видов профессиональной деятельности: 

-определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов 

охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации; 

-выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и 

приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации; 

-эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов 

охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации; 

-диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации; 

-обслуживание источников основного и резервного электропитания. 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

 

Целью учебной практики является приобретение обучающимися умений и 

опыта практической работы по профессии: 

 обследование объекта и определение его категории; 

 определение мест технических средств систем безопасности; 

 слесарные работы; 

 производство электромонтажных работ; 

 работа с медно-жильным и волоконно-оптическим кабелями; 

 монтаж оконечных кабельных устройств; 

 монтаж технических средств систем безопасности; 

 эксплуатация и техническое обслуживание технических средств систем 

безопасности; 

 диагностика и мониторинг технических средств систем безопасности. 

 

Задачи учебной практики: 

 обучение трудовым приемам: снимать изоляцию с концов жил проводов и 

кабелей бокорезами и стриперами; выполнять контактные соединения 

скруткой, с помощью клеммников, монтажных адаптеров, микросоединителей, 

под винт, пайкой, опрессовкой; 

 обучение операциям и способам выполнения трудовых процессов: при 

выполнении борозды, гнезда и отверстия для установочных и крепёжных 
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изделий; при прокладке  проводов и кабелей; при сращивании кабелей связи с 

помощью муфт и коннекторов; 

 обучение технологическим операциям при определении категории объекта; 

 чтение планов-схем и строительных чертежей объектов; 

 оценивать вид и состояние внешнего ограждения;    

 выявлять уязвимые места, определять работоспособность имеющихся 

технических средств; 

 проверять состояние охраны и наличие, количество и состояние контрольно-

проходных и   контрольно-проездных пунктов. 

 закрепление и совершенствование первоначальных профессиональных умений 

и практического опыта обучающихся. 

 

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной  

деятельности обучающийся должен уметь: 

 

Вид  

профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям  

ПМ.01 

Определение мест 

установки 

оборудования, 

аппаратуры и 

приборов 

охранной, 

пожарной и 

охранно-пожарной 

сигнализации 

 

 

Определять категорию объекта: 

-пользоваться планом-схемой и строительными чертежами 

объекта; 

-проверять инженерные сооружения по периметру, 

оценивать вид и состояние внешнего ограждения, выявлять 

уязвимые места, определять работоспособность имеющихся 

технических средств; 

проверять территорию; 

-проверять состояние охраны и наличие, количество и 

состояние контрольно-проходных и контрольно-проездных 

пунктов; 

-проверять техническое состояние зданий и помещений и 

техническую укрепленность коммуникаций; 

-выбирать варианты охраны объекта и технические средства 

сигнализации. 

ПМ.02 

Выполнение работ 

по установке и 

монтажу 

оборудования, 

аппаратуры и 

приборов 

охранной, 

тревожной, 

пожарной и 

охранно-пожарной 

Снимать изоляцию с концов жил проводов и кабелей; 

выполнять подготовку концов проводов для соединения; 

выполнять контактные соединения скруткой, с помощью 

клеммников, монтажных адаптеров, микросоединителей, 

под винт, пайкой, опрессовкой; 

заряжать электроустановочные изделия; 

прокладывать провода и кабели для осветительных и 

сигнальных сетей всех типов и видов; 

выполнять борозды, гнезда и отверстия для установочных и 

крепежных изделий; 

выполнять монтаж электроустановочных изделий; 
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сигнализации 

 

устанавливать крепежные изделия; 

собирать и проверять электрические схемы перед 

включением; 

определять параметры электрической сети; 

выполнять присоединения к групповым и осветительным 

щиткам питающих линий в соответствии с требованиями 

Международной организации по стандартизации (ИСО); 

устанавливать и заменять аппараты защиты электрической 

сети; 

выбирать типы кабелей связи по заданным параметрам; 

определять строительную длину кабелей связи перед 

прокладкой (с наличием проекта и без него); 

выполнять разделку кабелей связи и оптико-волоконных 

кабелей; 

сращивать кабели связи с помощью муфт и коннекторов; 

осуществлять счет и нумерацию пар проводов в оконечных 

кабельных установках; 

устанавливать оконечные кабельные устройства, механизмы 

для структурированных сетей, оптические коммутационные 

полки; 

вязать провода (в том числе и кроссировочные), кабели 

связи; 

расшивать кабели на шаблоне; 

присоединять провода в коробах и боксах методом запайки 

жил на штифтах плинтусов;работать с суппортом. 

устанавливать соединительные коробки, изоляторы 

короткого замыкания (КЗ), релейные модули, адресные 

расширители, усилители тока, информационные панели, 

блоки индикации, контроллеры адресной двухпроводной 

линии и крепежных изделий; 

выполнять монтаж точечных, линейных, поверхностных и 

объемных извещателей, аналоговых и адресно-аналоговых 

тепловых, дымовых, газовых, аспирационных, световых, 

комбинированных, ручных извещателей пожарной 

сигнализации (ПС), электроконтактных, 

магнитоконтактных, акустических, емкостных, оптико-

электронных, ультразвуковых, радиоволновых, 

комбинированных аналоговых и адресно-аналоговых 

извещателей ПС и ОПС, радиоизвещателей, тревожных 

извещателей; 

выполнять монтаж контрольных панелей, клавиатур, 

станций ПС, сигнально-пусковых блоков и модулей, 

контроллеров системы охранно-пожарной сигнализации 

(ОПС), ИСО, контроля и управления доступом(СКУД), 

охранного телевидения (СОТ), инженерной автоматики и 
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диспетчеризации; 

выполнять монтаж систем периметральной охранной 

сигнализации; 

выполнять работы по монтажу линейно-кабельных 

сооружений проводных и волоконно-оптических систем 

передачи извещений (СПИ); 

выполнять демонтаж или заменять неисправные элементы 

схемы; 

выполнять монтаж систем GSM; 

выполнять монтаж станционной аппаратуры и устройств 

основного и резервного электропитания; 

соблюдать правила безопасности труда при выполнении 

работ по установке и монтажу технических средств систем 

безопасности. 

ПМ.03 

Эксплуатация 

смонтированного 

оборудования, 

систем и 

комплексов 

охранной, 

тревожной, 

пожарной и 

охранно-пожарной 

сигнализации 

 

Проверять в процессе технического обслуживания: 

состояние монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры; 

срабатывание извещателей и работоспособность приборов 

приемно-контрольных устройств; 

состояние гибких соединений (переходов); 

работоспособность основных и резервных источников 

электропитания; 

работоспособность световых и звуковых оповещателей; 

общую работоспособность системы, комплекса в целом; 

выполнять настройку и регулировку технических средств 

систем безопасности; 

выявлять и устранять неисправности; 

вести эксплуатационно-техническую документацию; 

заносить сведения о проведении регламентных работ в 

журнал учета регламентных работ и контроля технического 

состояния средств ОПС; 

выполнять электрические измерения параметров 

технических средств ОПС при выполнении регламентных 

работ и заносить полученные результаты в учетные 

карточки на объекты, оборудованные средствами ОПС, и 

соответствующие формуляры на аппаратуру; 

соблюдать периодичность, технологическую 

последовательность и методику выполнения регламентных 

работ, указанных в соответствующих картах проведения 

регламента технического обслуживания; 

анализировать причины отказов и неисправностей средств 

ОПС и принимать меры, исключающие их повторение; 

выполнять работы по регламенту N 1: внешний осмотр с 

целью обнаружения и устранения повреждений корпуса 

прибора и крепящихся на нем установочных элементов; 

проверку функционирования приборов; 
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выполнять работы по регламенту N 2: проверку 

работоспособности с целью выявления скрытых отказов; 

оценку технического состояния приборов; 

выполнять работы по регламенту N 3: 

профилактические мероприятия по предотвращению 

постепенных отказов и проверку параметров прибора на 

соответствие техническим условиям; 

соблюдать правила безопасности труда при выполнении 

регламентных работ; 

выполнять санитарно-технологические требования на 

рабочем месте и в производственной зоне, нормы и 

требования к гигиене и охране труда; 

проверять считыватели карт, кнопки, магнитно-контактные 

датчики; 

проверять электромеханические замки; 

проверять исправность средств световой и звуковой 

сигнализации; 

проверять состояние аппаратно-программного комплекса; 

выполнять резервное копирование системной информации; 

проверять систему биометрического считывания отпечатка 

пальца; проверять систему резервного электропитания; 

соблюдать правила безопасности труда при выполнении 

работ по диагностике и мониторингу технических средств 

систем безопасности. 

ПМ.04 

Диагностика и 

мониторинг систем 

и комплексов 

охранной, 

тревожной, 

пожарной и 

охранно-пожарной 

сигнализации 

 

Выполнять работы по обслуживанию систем охранно-

пожарной сигнализации: 

осуществлять мониторинг состояния оборудования; 

составлять отчет по состоянию оборудования; 

производить внешний осмотр и контролировать техническое 

состояние оборудования; 

проверять датчики, извещатели, табло, светозвуковые 

сирены; 

проверять системы электропитания, аккумуляторы; 

проверять пожарную сигнализацию по зонам; 

проводить испытания средств контроля исправности 

шлейфов и соединительных линий; 

проводить испытания средств контроля исправности 

электрических цепей; 

проводить испытания средств контроля исправности 

звуковой и световой сигнализации; 

проверять срабатывание охранных и пожарных датчиков; 

проверять автоматическое переключение электропитания с 

основного источника на резервный; 

выполнять комплексную проверку состояния аппаратуры; 

выполнять работы по обслуживанию систем 
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видеонаблюдения; 

осуществлять мониторинг состояния оборудования; 

составлять отчет по состоянию оборудования; 

проверять работоспособность системы в целом; 

осуществлять диагностику системных ресурсов, проверять 

дисковые массивы на наличие ошибок и переполнение; 

осуществлять внешнюю и внутреннюю (системную) 

очистку сервера от "мусора"; 

осуществлять диагностику возможных неисправностей 

оборудования и выполнять мелкий ремонт на месте; 

проверять системные параметры и настройки 

специализированного программного обеспечения; 

осуществлять диагностику и прочистку системы вентиляции 

и охлаждения; 

выполнять юстировку видеокамер и объективов; 

осуществлять диагностику кабельных трасс и системы 

питания видеокамер; 

осуществлять внешний осмотр состояния видеокамер и 

кабельных трасс; 

выполнять резервное копирование системной информации; 

выполнять работы по обслуживанию систем контроля 

доступа; 

осуществлять мониторинг системы СКУД (анализировать 

логи прохода по картам, ежемесячный отчет); 

осуществлять администрирование системы СКУД (заносить 

в базу пользователей по картам доступа, вести учет); 

осуществлять мониторинг состояния оборудования; 

производить внешний осмотр и контролировать техническое 

состояние оборудования; 

составлять отчет по состоянию оборудования; 

проверять автоматическое переключение электропитания с 

основного источника на резервный; 

проверять исправность соединительных шлейфов; 

проверять исправность электрических цепей и цепей 

управления; 

проверять считыватели карт, кнопки, магнитно-контактные 

датчики; 

проверять электромеханические замки; 

проверять исправность средств световой и звуковой 

сигнализации; 

проверять состояние аппаратно-программного комплекса; 

выполнять резервное копирование системной информации; 

проверять систему биометрического считывания отпечатка 

пальца; проверять систему резервного электропитания; 

соблюдать правила безопасности труда при выполнении 
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работ по диагностике и мониторингу технических средств 

систем безопасности. 

ПМ.05  

Обслуживание 

источников 

основного и 

резервного 

электропитания 

Обслуживать источники бесперебойного и резервного 

электропитания: 

 выявлять и устранять неисправности источников 

электропитания; 

 обслуживать приборы контроля и защиты состояния 

источников бесперебойного и резервного электропитания; 

выполнять работы по замене химических источников 

электропитания. выполнять работы по присоединению 

приборов ИСО, СКУД, СОТ к источникам основного 

электропитания; 

выполнять работы по замене и установке новых 

аккумуляторов в резервные и резервированные источники 

питания; 

обслуживать химические источники электропитания; 

заряжать аккумуляторные батареи и измерять напряжение 

до и после зарядки; 

устанавливать устройства защитного отключения (УЗО) для 

защиты низковольтных сетей и модулей контроля разряда 

аккумуляторов; 

выполнять защитное заземление, зануление и защитное 

отключение; 

заземлять металлические корпуса конструкций, 

распределительных устройств, пунктов электропитания, 

корпуса приборов; 

выполнять электрические измерения заземления;  

устранять неисправности источников электропитания; 

выполнять регламентные работы и вести журналы 

технического обслуживания (ТО). 

1.4 Формы учебной практики 

 

Полевая, лабораторная, объектная. 

 

1.5 Место проведения учебной практики 

 

Учебная электромонтажная мастерская техникума. Предприятия: КГБУЗ 

"Норильская межрайонная городская больница № 1",   ФГУП «Охрана» МВД РФ, 

ООО «Фирма «Меркурий», ООО «Охранного агентства «Партнер»,  ООО 

«Таймыр Терна КСБ», ООО Ремонтно-строительное объединение «ТПСС», СМУ 

«Спецэлектромонтаж», ООО «Пожстроймонтаж». 

 

1.6 Время проведения учебной практики 

 

Код проф модуля  семестры К-во недель  Характер 
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проведения 

практики 

ПМ.01 2 1 концентрированная 

ПМ.02 

2 

3 

4 

2 

16 

18 

концентрированная 

рассредоточенная 

рассредоточенная 

ПМ.03 
4 

5 

4 

4 

рассредоточенная 

рассредоточенная 

ПМ.04 
5 

6 

4 

4 

рассредоточенная 

рассредоточенная 

ПМ.05 
5 

6 

17 

4 

рассредоточенная 

рассредоточенная 

 

1.7  Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

 

Всего 936 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 – 36 часов, 

В рамках освоения ПМ.02 – 168 часов,  

В рамках освоения ПМ.03 – 216 часов, 

В рамках освоения ПМ.04 – 252 часа,  

В рамках освоения ПМ.05 – 264 часа 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений приобретение первоначального практического опыта в 

рамках профессиональных модулей по основным видам профессиональной 

деятельности: 

 Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

 Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и 

приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации  

 Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, 

тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

 Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации, необходимых для последующего 

освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по 

избранной профессии: 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Определять места установки датчиков, извещателей, оповещателей, 

сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), 

релейных модулей, пультов управления, приборов приёмно-

контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной 
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сигнализации (ОПС) 

ПК 1.2. Определять места установки датчиков, релейных модулей, 

контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств 

систем пожаротушения 

ПК 1.3. Определять места установки датчиков, клапанов, контроллеров, 

релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики 

ПК 1.4. Определять места установки телекамер, кронштейнов, поворотных 

устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения 

ПК 1.5. Определять места установки считывателей, контроллеров и 

исполнительных устройств системы контроля и управления доступом 

(СКУД) 

ПК 2.1. Монтировать линейные сооружения (электропроводки) ОПС, СКУД, 

системы охранного телевидения (СОТ), оповещения, пожаротушения, 

дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного 

освещения 

ПК 2.2. Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, СКУД, 

СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной 

автоматики и охранного освещения 

ПК 2.3. Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей систем ОПС, 

считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, 

телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного 

освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, 

датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления 

ПК 2.4. Выполнять работы по установке и монтажу устройств объектовых, 

ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения 

ПК 3.1. Осуществлять эксплуатацию линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, 

оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и 

оборудования охранного освещения 

ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, 

пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и 

оборудования охранного освещения 

ПК 3.3. Осуществлять эксплуатацию приборов приемно-контрольных, 

сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, 

мониторов 

ПК 3.4. Осуществлять эксплуатацию датчиков и извещателей системы ОПС, 

считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, 

телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного 

освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, 

датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления 

ПК 3.5. Осуществлять эксплуатацию устройств объектовых, ретрансляторов и 

пультов систем централизованного наблюдения 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранно-пожарной 

сигнализации. 

ПК 4.2. Осуществлять диагностику и мониторинг систем контроля и управления 

доступом. 
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ПК 4.3. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранного 

телевидения. 

ПК 4.4. Осуществлять диагностику и мониторинг систем оповещения, 

пожаротушения и дымоудаления. 

ПК 4.5. Осуществлять диагностику и мониторинг систем инженерной 

автоматики и оборудования охранного освещения. 

ПК 5.1.  Обслуживать источники бесперебойного электропитания 

ПК 5.2.  Обслуживать источники резервного электропитания 

ПК 5.3.  Выявлять и устранять неисправности источников электропитания 

ПК 5.4.  Обслуживать приборы контроля и защиты состояния источников 

бесперебойного и резервного электропитания 

ПК 5.5.  Выполнять работы по замене химических источников электропитания 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план учебной практики 
 

 

Код   

ПК, ОК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по 

ПМ 

Наименования тем учебной практики Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 

 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 

1.5 

ПМ. 01 

Определение мест 

установки 

оборудования, 

аппаратуры и 

приборов охранной, 

тревожной, пожарной 

и охранно-пожарной 

сигнализации 

36 

 

 

МДК.01.02 

Правила обследования 

объектов и 

определения мест 

установки 

технических средств 

систем безопасности 

36 Тема 1.1  Выполнение работ по обследованию объектов и 

коммуникаций 
6 

Тема 1.2  Определение места установки датчиков, 

извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, 

изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных модулей, 

пультов управления, приборов приемно-контрольных, 

контрольных панелей систем охранно-пожарной 

сигнализации (ОПС) согласно проектной и технической 

документации 

6 

Тема 1.3 Определение места установки датчиков, релейных 

модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и 

сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения с 

3 
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использование проектной и технической документации 

Тема 1.4 Определение места установки датчиков, клапанов, 

контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств 

инженерной автоматики с использование проектной и 

технической документации. 

3 

Тема 1.5 Определение места установки телекамер, 

кронштейнов, поворотных устройств, мультиплексоров и 

мониторов систем охранного телевидения с использование 

проектной и технической документации 

6 

Тема 1.6 Определение места установки считывателей, 

контроллеров и исполнительных устройств системы  

контроля и управления доступом (СКУД) с использование 

проектной и технической документации 

6 

Тема 1.7  Определять категорию объекта. Заполнить акт 

обследования объекта 
4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

квалификационного зачета 
2 

 

ОК 1 - 7 

ПК 2.1 - 

2.4 

  

 

ПМ.02 

Выполнение работ по 

установке и монтажу 

оборудования, 

аппаратуры и 

приборов охранной, 

тревожной, пожарной 

и охранно-пожарной 

сигнализации 

 

168 
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МДК.02.01 

Технология установки 

и монтажа 

технических средств 

систем безопасности 

  

276   

Слесарные и слесарно-сборочные работы в слесарных  

мастерских 72 часа 

 

 

Тема 2.1 Вводный инструктаж, охрана труда и пожарная 

безопасность в учебных мастерских 
6 

Тема 2.2 Разметочные работы 12 

Тема 2.3 Рубка , правка,  гибка металла 12 

Тема 2.4 Резка  металла  12 

Тема 2.5 Опиливание металла 12 

Тема 2.6 Сверление отверстий, нарезание резьбы 18 

 

Электромонтажные работы  
в электромонтажной мастерской 96 часов  

 

 

Тема 2.7 Инструктаж, охрана труда и пожарная безопасность 

в учебных мастерских 

6 

Тема 2.8 Подготовка концов проводов и жил кабелей для 

соединения, лужение и пайка 

12 

Тема 2.9 Выполнение контактных соединений проводов и 

жил кабелей скруткой, пайкой, с помощью клеммников, 

монтажных адаптеров, микросоединителей, под винт, 

опрессовкой 

24 

Тема 2.10 Разделка и сращивание низковольтных кабелей 

связи с помощью муфт 

12 

Тема 2.11 Монтаж оконечных кабельных устройств 12 

Тема 2.12 Зарядка электроустановочных изделий 12 

Тема 2.13 Сборка электрических схем 18 
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Кабельные работы 

в электромонтажной мастерской 108 часов   

 

Тема 2.14 Прокладка и крепление кабеля 18 

Тема 2.15 Разделка кабеля 6 

Тема 2.16 Сращивание кабеля 6 

Тема 2.17 Прозвонка кабеля 6 

Тема 2.18 Монтаж кабельных муфт  12 

Тема 2.19 Установка и монтаж оконечных кабельных 

устройств 
30 

Тема 2.20  Установка, монтаж и наладка извещателей 

охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 
24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
6 

 

ОК 1 - 7 

ПК 3.1 - 

3.5 

ПМ. 03 

 Эксплуатация 

смонтированного 

оборудования, систем 

и комплексов 

охранной, тревожной, 

пожарной и охранно-

пожарной 

сигнализации 

288 

 

 

  Учебная практика непрерывная на участках производства 

ОПС 144 часа 

 

МДК.03.01 

Основы эксплуатации 

технических средств 

систем безопасности 

288 Тема 3.1 Первичный инструктаж. Безопасность труда и 

пожарная безопасность в условиях производства. 

Организация рабочего места проведения работ 

6 

Тема 3.2 Внешний осмотр монтажа шлейфов охранно- 6 
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пожарной сигнализации 

Тема 3.3  Проверка крепления аппаратуры охранно-

пожарной сигнализации 
6 

Тема 3.4  Внешний осмотр на  целостность корпусов 

аппаратуры охранной сигнализации 
12 

Тема 3.5  Проверка подключение аппаратуры охранной 

сигнализации   
6 

Тема 3.6  Проверка подключение аппаратуры охранно-

пожарной сигнализации 
6 

Тема 3.7  Настройка и регулировка приборов приёмно-

контрольных устройств 

12 

Тема 3.8  Настройка и регулировка устройств оптической 

сигнализации 
6 

Тема 3.9  Настройка и регулировка сигнально-пусковых 

устройств пожарной сигнализации   
6 

Тема 3.10  Настройка и регулировка контрольных панелей 

адресных систем пожарной сигнализации   
6 

Тема 3.11  Настройка и регулировка контрольных панелей 

адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации   
6 

Тема 3.12  Настройка и регулировка периферийных 

устройств адресных систем пожарной сигнализации   
6 

Тема 3.13  Настройка и регулировка периферийных 

устройств адресно-аналоговых систем пожарной 

сигнализации   
6 

Тема 3.14  Настройка и регулировка световых и звуковых 

оповещателей 
6 

Тема 3.15  Проверка срабатывания тепловых  извещателей 6 

Тема 3.16  Проверка срабатывания дымовых  извещателей 6 
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Тема 3.17  Проверка срабатывания извещателей пламени 6 

Тема 3.18  Проверка срабатывания комбинированных  

извещателей 
6 

Тема 3.19  Проверка присоединений к групповым и 

осветительным щиткам питающих линий 

6 

Тема 3.20  Проверка работы основных источников 

электропитания 

6 

Тема 3.21  Проверка работы резервных источников 

электропитания. Проверка токопотребления 

6 

Тема 3.22  Проверка общей работоспособности системы, 

комплекса в целом 

6 

 

Учебная практика три дня в неделю  

на участках производства ОПС 144 часа 

 

 

Тема 3.23  Инструктаж Безопасности труда и пожарной 

безопасности в условиях производства 
6 

Тема 3.24 Проверка состояния монтажа шлейфов охранно-

пожарной сигнализации 
6 

Тема 3.25 Проверка состояния монтажа оборудования, 

аппаратуры и приборов охранной сигнализации 
6 

Тема 3.26 Проверка состояния монтажа оборудования, 

аппаратуры и приборов охранно-пожарной сигнализации 
6 

Тема 3.27 Проверка крепления и внешнего вида аппаратуры, 

приборов охранно-пожарной сигнализации 
6 

Тема 3.28 Проверка срабатывания тепловых  извещателей 6 

Тема 3.29 Проверка срабатывания дымовых  извещателей 6 
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Тема 3.30 Проверка срабатывания извещателей пламени 6 

Тема 3.31 Проверка срабатывания комбинированных  

извещателей 

6 

Тема 3.32 Проверка работоспособности приборов приёмно-

контрольных устройств 
6 

Тема 3.33 Проверка работоспособности пультов, приемных 

станций   
6 

Тема 3.34 Проверка работоспособности устройств 

оптической сигнализации  
6 

Тема 3.35 Проверка работоспособности сигнально-пусковых 

устройств пожарной сигнализации   
6 

Тема 3.36  Проверка работоспособности контрольных 

панелей адресных систем пожарной сигнализации   
6 

Тема 3.37 Проверка работоспособности контрольных 

панелей адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации   
6 

Тема 3.38 Проверка работоспособности периферийных 

устройств адресных систем пожарной сигнализации   6 

Тема 3.39Проверка работоспособности периферийных 

устройств адресно-аналоговых систем пожарной 

сигнализации   

6 

Тема 3.40 Проверка работоспособности основных 

источников электропитания 
6 

Тема 3.41Проверка электропитания по интерфейсу RS-485 

приборов ИСО «ОРИОН»   
6 

 Тема 3.42 Проверка работоспособности резервных 

источников электропитания.  
6 

Тема 3.43 Проверка работоспособности основных 

источников электропитания.  
6 



21 
 

Тема 3.44 Проверка работоспособности световых и звуковых 

оповещателей. 
6 

Тема 3.45 Проверка работоспособности преобразователей 

интерфейсов системы, комплекса в целом 
6 

 Тема 3.46 Проверка общей работоспособности системы, 

комплекса в целом 
4 

   Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
2 

 

ОК 1 – 7 

ПК 4.1 – 

4.5 

ПМ. 04  

Диагностика и 

мониторинг систем и 

комплексов охранной, 

тревожной, пожарной 

и охранно-пожарной 

сигнализации 

252 

  

 

МДК.04.01  

Основы диагностики и 

мониторинга 

технических средств 

систем безопасности 

252 

 

 

Учебная практика три дня в неделю 

на участках производства ОПС 72 часа 

 

 

Тема 4.1  Мониторинг помещений 12 

Тема 4.2  Мониторинг оборудования охранной сигнализации 12 

Тема 4.3  Мониторинг аппаратуры пожарной сигнализации 12 

Тема 4.4  Мониторинг   приборов охранно-пожарной 

сигнализации 

12 

Тема 4.5  Мониторинг оборудования, аппаратуры и приборов 

инженерной автоматики 

12 

Тема 4.6  Мониторинг оборудования, аппаратуры и приборов 

диспетчеризации 

12 
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Учебная практика ежедневно 

на участках производства ОПС 72 часа 

 

 

Тема 4.7  Мониторинг   устройств оптической сигнализации 6 

Тема 4.8  Мониторинг   сигнально-пусковых устройств 

пожарной сигнализации   

6 

Тема 4.9  Мониторинг   контрольных панелей адресных 

систем пожарной сигнализации   

6 

Тема 4.10  Мониторинг   контрольных панелей адресно-

аналоговых систем пожарной сигнализации   

6 

Тема 4.11  Мониторинг   периферийных устройств адресных 

систем пожарной сигнализации   

6 

Тема 4.12  Мониторинг   периферийных устройств адресно-

аналоговых систем пожарной сигнализации   

6 

Тема 4.13  Мониторинг   основных источников 

электропитания 

12 

Тема 4.14  Мониторинг Проверка электропитания по 

интерфейсу RS-485 приборов ИСО «ОРИОН»   

6 

 Тема 4.15  Мониторинг   резервных источников 

электропитания 

6 

Тема 4.16  Мониторинг   световых и звуковых оповещателей. 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета по МДК.04.01 

6 

 

ОК 1 – 7 

ПК 5.1 – 

5.5 

ПМ.05 

Обслуживание 

источников основного 

и резервного 

264 
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электропитания 

МДК.05.01 

Технология 

обслуживания  

приборов контроля и 

защиты состояния 

источников 

бесперебойного и 

резервного 

электропитания 

192 Учебная практика три дня в неделю 

на участках производства ОПС 90 часов 
 

Тема 5.1 Инструктаж. Безопасность труда и пожарная 

безопасность в условиях производства. При выполнении 

работ с источниками питания. Организация рабочего места 

проведения работ 

6 

Тема 5.2 Выполнение работы по присоединению приборов 

ИСО к источникам основного электропитания  

6 

Тема 5.3 Выполнение работы по присоединению приборов 

СКУД к источникам основного электропитания 

6 

Тема 5.4 Выполнение работы по присоединению приборов   

СОТ к источникам основного электропитания 

6 

Тема 5.5 Выполнение работы по замене и установке новых 

аккумуляторов  

6 

Тема 5.6 Выполнение работы по замене и установке новых  

резервных   источники питания 

6 

Тема 5.7 Выполнение работы по резервированию источники 

питания 

6 

Тема 5.8 Выполнение работы по обслуживанию химических 

источники электропитания 

6 

Тема 5. 9 Выполнение работы по присоединению приборов 

ИСО оповещения к источникам резервного электропитания 

6 
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Тема 5. 10 Выполнение работы по присоединению приборов 

ИСО пожаротушения  к источникам резервного 

электропитания инженерной автоматики и диспетчеризации 

6 

Тема 5. 11 Выполнение работы по присоединению приборов 

ИСО инженерной автоматики    к источникам резервного 

электропитания и диспетчеризации     

6 

Тема 5. 12 Выполнение работы по присоединению приборов 

ИСО  диспетчеризации к источникам резервного 

электропитания  

6 

Тема 5. 13 Выполнение работы по присоединению приборов 

СКУД к источникам резервного электропитания 

6 

Тема 5. 14 Выполнение работы по присоединению приборов   

СОТ к источникам резервного электропитания 

6 

Тема 5. 15 Проверка режимов электропитания на 

соответствие с нормативно-технической документацией 

приборов оповещения, пожаротушения, инженерной 

автоматики и диспетчеризации 

6 

Учебная практика ежедневно 

на участках производства ОПС 102 часа 

 

Тема 5.16  Измерение  напряжения аккумуляторных батарей 
6 

Тема 5.17  Выполнение работы по зарядке  аккумуляторных 

батарей  

6 

Тема 5.18  Измерение  напряжения аккумуляторных батарей 

после зарядки 

6 
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 Тема 5. 19 Установка устройства защитного отключения 

(УЗО)   

6 

Тема 5.20  Выполнение   защитного заземления 
12 

Тема 5.21  Выполнение  зануления  и защитного отключения 6 

Тема 5.22 Выполнение работы по заземлению металлических 

корпусов приборов  

6 

Тема 5.23 Выполнение работы по заземлению конструкций 

распределительных устройств 

6 

Тема 5.24 Выполнение работы по заземлению пунктов 

основного электропитания 

6 

Тема 5. 25 Выполнение работы по заземлению пунктов 

резервного электропитания 

6 

Тема 5.26  Выполнение работы по электрическим 

измерениям заземления 

6 

Тема 5.27  Выявление неисправности основного источника 

электропитания 

6 

Тема 5.28 Устранение неисправности основного источника 

электропитания 

6 

Тема 5.29 Устранение неисправности резервного источника 

электропитания 

6 

Тема 5. 30 Выявление неисправности резервного источника 

электропитания 

6 
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 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

6 

 

3.2. Содержание  учебной практики 

 

Код и 

наименование профессионал

ьных модулей и тем учебной 

практики 

 

Содержание учебных занятий 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 01 Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, 

тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

36  

МДК.01.02 

Правила обследования 

объектов и определения мест 

установки технических 

средств систем безопасности 

 36  

Тема 1.1. Выполнение работ 

по обследованию объектов и 

коммуникаций 

Занятие 1 

Содержание: 

1.  изучение инструкций по охране труда и пожарная безопасность 
при выполнении работ по обследованию объектов и коммуникаций; 

2. обследование объектов производственного корпуса и 

коммуникаций учебных мастерских; 

3. работа с план-схемой, проверка инженерных сооружений по 

периметру; 

4. оценить вид и состояние учебных мастерских, выявить уязвимые 

места 

 

 

6 

 

 

2  



27 
 

Тема 1.2  Определение места 

установки датчиков, 

извещателей, оповещателей, 

сигнализаторов, изоляторов, 

расширителей, короткого 

замыкания (КЗ), релейных 

модулей, пультов управления, 

приборов приемно-

контрольных, контрольных 

панелей систем охранно-

пожарной сигнализации 

(ОПС) согласно проектной и 

технической документации 

Занятие 2 

Содержание: 

1. расчет количества устанавливаемых технических средств систем 

охранно-пожарной сигнализации; 

2. определение места установки датчиков, извещателей, 

оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого 

замыкания (КЗ), релейных , пультов управления, приборов приемно-

контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной 

сигнализации; 

3. составление маршрутно-технологических карт для производства 

монтажа технических средств системы охранно-пожарной 

сигнализации 

6 

 

 

2 

Тема 1.3  Определение места 

установки датчиков, релейных 

модулей, контроллеров, 

модулей пожаротушения и 

сигнально-пусковых 

устройств систем 

пожаротушения с 

использование проектной и 

технической документации. 

Занятие 3 

Содержание: 

1. расчет количества устанавливаемых технических средств 

пожаротушения; 

2. определение места установки датчиков, релейных модулей, 

контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых 

устройств систем пожаротушения с использование проектной и 

технической документации; 

 3.составление маршрутно-технологических карт для производства 

монтажа технических средств системы пожаротушения  

3 2  

Тема 1.4  Определение места 

установки датчиков, 

клапанов, контроллеров, 

релейных модулей 

исполнительных устройств 

инженерной автоматики с 

Занятие 4 

Содержание: 

1. расчет количества устанавливаемых технических средств 

инженерной автоматики; 

2. определение места установки датчиков, клапанов, контроллеров, 

релейных модулей исполнительных устройств инженерной 

3 2  
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использование проектной и 

технической документации 

автоматики с использование проектной и технической документации 

Тема 1.5  Определение места 

установки телекамер, 

кронштейнов, поворотных 

устройств, мультиплексоров и 

мониторов систем охранного 

телевидения с использование 

проектной и технической 

документации 

Занятие 5 

Содержание: 

 1. расчет количества устанавливаемых технических средств систем 

охранного телевидения;  

2. определение места установки телекамер, кронштейнов, поворотных 

устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного 

телевидения; 

3. сверка с проектной и технической документации 

6 2  

Тема 1.6  Определение места 

установки считывателей, 

контроллеров и 

исполнительных устройств 

системы  контроля и 

управления доступом (СКУД) 

с использование проектной и 

технической документации 

Занятие 6 

Содержание: 

1. расчет количества устанавливаемых технических средств 

исполнительных устройств системы  контроля и управления доступом 

(СКУД) с использование проектной и технической документации; 

2. определение места установки считывателей, контроллеров и 

исполнительных устройств системы  контроля и управления доступом 

(СКУД) с использование проектной и технической документации 

6 2  

Тема 1.7  Определение и 

присвоение категории объекта 

Занятие 7 

Содержание: 

1. определить категорию объекта;  

2. присвоить категорию объекта;  
3. заполнить акт обследования объекта 

4 3 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

квалификационного зачета 

Заполнение акта обследования объекта по индивидуальному заданию 

 

 

 

 

2 3 
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ПМ.02  Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов 

охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

168  

МДК.02.01 Технология 

установки и монтажа 

технических средств систем 

безопасности 

 168  

 Учебная практика в слесарной мастерской 72   

Тема 2.1 Вводный 

инструктаж, охрана труда и 

пожарная безопасность в 

учебных мастерских 

Занятие 1 

Содержание:  

 1. изучение инструкций по охране труда и пожарная безопасность в 

учебных мастерских 

6 2  

Тема 2.2  Разметочные работы Занятие 2 

Содержание: 

1. построение базовой, линии 

2. параллельной, перпендикулярной  линий 

6 3 

Занятие 3 

Содержание: 

1. построение базовой линии 

2. построение геометрических линий 

6 3 

Тема 2.3  Рубка, правка и 

гибка  металла  

Занятие 4 

Содержание: 

1. отработка кистевого, локтевого, плечевого удара 

2. рубка металла навесного удара на плите 

3. рубка металла в тисках 

6 2  

Занятие 5 

Содержание: 

1. отработка кистевого, локтевого, плечевого удара 

2. гибка металла навесного удара на плите 

6 3 
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3. гибка металла в тисках 

Тема 2.4  Резка металла Занятие 6 

Содержание: 

1. резка металла ручными; 

2. резка металла рычажными ножницами 

6 2  

Занятие 7 

Содержание: 

1. подготовка труб к резке; 

2. резка труб труборезом 

6 3 

Тема 2.5  Опиливание металла Занятие 8 

Содержание: 

 1. опиливание параллельными, перекрестными, штрихами, плоских и 

широких поверхностей; 

2. опиливание комбинированное 

6 3 

Занятие 9 

Содержание: 

 1. опиливание параллельными, перекрестными, штрихами, плоских и 

широких поверхностей; 

 2. опиливание сопряженных и криволинейных поверхностей 

6 3 

Тема 2.6  Сверление 

отверстий и нарезание резьбы 

Занятие 10 

Содержание:  

1. подготовка пластин к сверлению, накернить центр отверстия; 

2. сверление сквозных, глухих, под заклепку отверстий  

6 2  

Занятие 11 

Содержание:  

1. подготовка держателя под нарезание резьбы; 

2. снятие фаски для захода плашки, смазать маслом;  

3. нарезание наружной резьбы на держателе, два оборота  по часовой 

6 3 
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стрелке и один оборот назад, для снятия стружки 

Занятие 12 

Содержание:  

1. подготовка сквозных, глухих, отверстий под нарезание резьбы; 

2. нарезание внутренней резьбы на ручке 

6 3 

  

Учебная практика в электромонтажной мастерской 

 

204  

Электромонтажные работы 96 часов   

Тема 2.7  Инструктаж, охрана 

труда и пожарная 

безопасность в учебных 

мастерских 

Занятие 13 

Содержание:  

 1. Изучение инструкций по охране труда и пожарная безопасность 

при работе  в электромонтажной  мастерской 

6 2  

Тема 2.8  Подготовка концов 

проводов и жил кабелей для 

соединения, лужение и пайка 

Занятие 14 

Содержание: 

1. снятие изоляции проводов с медными и алюминиевыми жилами; 

2. разделка силового и контрольного кабелей 

6 3 

Занятие 15 

Содержание: 

1. снятие изоляции проводов с медными и алюминиевыми жилами; 

2. лужение контактных лепестков плинта и медных жил, впайка жил 

проводов в контакты плинта  

6 3 

Тема 2.9  Выполнение 

контактных соединений 

проводов и жил кабелей 

скруткой, пайкой, с помощью 

Занятие 16 

Содержание: 

1. подготовка концов проводов и жил кабелей для соединения; 

2. выполнение четыре вида оконцевания жил проводов под винт. 

6 3 
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клеммников, монтажных 

адаптеров, 

микросоединителей, под винт, 

опрессовкой 

Занятие 17 

Содержание: 

1. подготовка концов проводов и жил кабелей для соединения; 

2. соединений проводов и жил кабелей скруткой; 

3. выполнение изоляции места сростка кабеля 

6 2 

Занятие 18 

Содержание: 

1. подготовка концов проводов и жил кабелей для соединения; 

2. соединений проводов и жил кабелей с помощью клеммников, 

монтажных адаптеров; 

3. выполнение изоляции места сростка кабеля 

6 3 

Занятие 19 

Содержание: 

1. подготовка концов проводов и жил кабелей для соединения; 

2. соединений проводов и жил кабелей опрессовкой и с помощью 

микросоединителей. 

6 3 

Тема 2.10 Разделка и 

сращивание низковольтных 

кабелей связи с помощью 

муфт 

Занятие 20 

Содержание: 

1. подготовка концов проводов и жил кабелей для соединения; 

2. подготовка концов кабеля к сращиванию; 

3. монтаж муфты на кабеле ТПП 

6 3 

Занятие 21 

Содержание: 

1. подготовка сростка кабелей к монтажу муфты; 

2. монтаж муфты на кабеле ТПП. 

6 3 

Тема 2.11 Монтаж оконечных 

кабельных устройств 

Занятие 22 

Содержание: 

1. проверка и прозвонка кабеля на повреждения; 

2. прозвонка кабеля на нумерацию;  

6 3 
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3. прошивка  методом  «косоплет». 

Занятие 23 

Содержание: 

1. прозвонка кабеля на нумерацию 

2. прошивка  методом  «елочка»; 

3. зарядка РК 10х2, запайка телефонного плинта 

6 3 

Тема 2.12 Зарядка 

электроустановочных 

изделий. 

Занятие 24 

Содержание: 

1. разделка и монтаж кабеля,  

2. монтаж электроустановочных изделий 

6 3 

Занятие 25 

Содержание: 

1. подключение кабеля к распределительному щиту;  

2. подключение электроустановочных изделий. 

6  

Тема 2.13 Сборка 

электрических схем 

Занятие 26 

Содержание:  

1. подготовка к прокладки проводов и установка приборов в 

соответствии с  монтажной схемой 

2. прокладка проводов для подключения приборов в соответствии с 

принципиальной схемой 

6 3 

Занятие 27 

Содержание:  

1. сборка электрических схем; 

2. проверка электрических схем перед включением; 

3. определение параметров  электрической сети 

6 3 

Занятие 28 

Содержание:  

1. присоединение к групповым и осветительным щиткам питающих 

6 2 



34 
 

линий в соответствии с требованиями Международной организации 

по стандартизации (ИСО); 

2. установка и замена аппараты защиты электрической сети 

  

Линейно-кабельные работы 108 часов 

  

Тема 2.14 Прокладка и 

крепление кабеля 

 

Занятие 29 

Содержание: 

1. выбор типа кабеля   по заданным параметрам; 

2. определение строительной длины кабеля  перед прокладкой (с 

наличием проекта и без него); 

3. разметка прокладки кабеля 

6 2 

Занятие 30 

Содержание: 

1. прокладка и крепление кабеля по  разметке; 

2. разделка медно-жильных и оптико-волоконных кабелей связи 

6 2 

Занятие 31 

Содержание:  

1. крепление кабеля для сращивания 

2. установка комплектующих муфты перед сращиванием кабеля 

6 2 

Тема 2.15 Разделка кабеля Занятие 32 

Содержание:  

1. снятие верхней оболочки симметричного кабеля 

2. разбивка на пучки и пары  симметричного кабеля 

6 2 

Тема 2.16 Сращивание кабеля Занятие 33 

Содержание:  

1.  сращивание кабеля симметричного кабеля с помощью  

коннекторов 

2. востановление поясной изоляции и экрана кабеля 

6 2 
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Тема 2.17 Прозвонка кабеля Занятие 34 

Содержание:  

1. прозвонка кабеля после сращивания; 

2. установка комплектующих муфты на сросток  кабеля; 

3. герметизация муфты на сростоке  кабеля 

6 3 

Тема 2.18 Монтаж кабельных 

муфт  

Занятие 35 

Содержание:  

1.  установка комплектующих соединительной муфты на сросток  

кабеля; 

2. монтаж и герметизация соединительной муфты на сростоке  кабеля 

6  

Занятие 36 

Содержание:  

1.  установка комплектующих  разветвительной муфты  на сросток  

кабеля; 

2.  монтаж и герметизация разветвительной муфты на сростоке  

кабеля 

6  

Тема 2.19 Установка и монтаж 

оконечных кабельных 

устройств 

Занятие 37 

Содержание: 

1. установка оконечных кабельных устройств; 

2. установка механизмов для структурированных сетей; 

3. установка оптических коммутационных полок; 

4. работа с суппортом 

6 3 

Занятие 38 

Содержание: 

1. подготовка к монтажу оконечных кабельных приборов; 

2. установка соединительных коробок, изоляторов короткого 

замыкания (КЗ), релейных модулей, адресных расширителей 

6 2 
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Занятие 39 

Содержание: 

1. подготовка к монтажу оконечных кабельных приборов; 

2. установка усилителей тока, информационных панелей, блоков 

индикации, контроллеров адресной двухпроводной линии 

6 3 

Занятие 40 

Содержание: 

1. подготовка к монтажу линейных сооружений; 

2. монтаж линейных сооружений (электропроводок) ОПС, СКУД, 

системы охранного телевидения (СОТ), оповещения 

6 2 

Занятие 41 

Содержание: 

1. подготовка к монтажу линейных сооружений; 

2. монтаж линейных сооружений (электропроводок) ОПС, 

пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики 

6 2 

Тема 2.20  Установка, монтаж 

и наладка извещателей 

охранной, пожарной и 

охранно-пожарной 

сигнализации 

Занятие 42 

Содержание:  

1. подготовка к установке датчиков точечных, линейных, 

поверхностных; 

2. установка, монтаж и наладка датчиков точечных, линейных, 

поверхностных 

6 2 

Занятие 43 

Содержание:  

1. подготовка к установке объемных извещателей; 

2. установка, монтаж и наладка объемных извещателей пожарной 

сигнализации (ПС) 

6 3 

Занятие 44 

Содержание:  

6  
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1. подготовка к установке датчиков и извещателей пожарной 

сигнализации; 

2. установка, монтаж и наладка аналоговых и адресно-аналоговых 

тепловых, дымовых, газовых, аспирационных, световых, 

комбинированных, ручных извещателей пожарной сигнализации (ПС) 

Занятие 45 

Содержание:  

1. установка, монтаж и наладка, электроконтактных, 

магнитоконтактных, акустических, емкостных, оптико-электронных, 

ультразвуковых, радиоволновых, комбинированных аналоговых и 

адресно-аналоговых извещателей ПС и ОПС, радиоизвещателей, 

тревожных извещателей. 

6 2 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

 6 3 

ПМ. 03 Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, 

тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

216  

МДК.03.01 

Основы эксплуатации 

технических средств систем 

безопасности 

 

216  

  

Учебная практика непрерывная на участках производства ОПС 

144 часа 

 

  

Тема 3.1 Первичный 

инструктаж  

Занятие 1 

Содержание: 

1. Безопасность труда и пожарная безопасность в условиях 

производства. Организация рабочего места проведения работ 

6  
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Тема 3.2  Внешний осмотр 

монтажа шлейфов охранно-

пожарной сигнализации 

Занятие 2 

Содержание: 

1. проверка состояния монтажа с учетом требований СниП 2.04.09-84, 

СниП 3.05.06-85, ПУЭ, ВСН 600-81; 

2. указания об отклонениях в процессе выполнения монтажных работ 

вносятся в журнал надзора. 

6  

 Тема 3.3  Проверка крепления 

аппаратуры  охранно-

пожарной сигнализации 

Занятие 3 

Содержание: 

1. проверка крепления аппаратуры с учетом требований 

 СниП 2.04.09-84, СниП 3.05.06-85, ПУЭ, ВСН 600-81, «Общей 

инструкции по строительству линейных сооружений городских 

телефонных сетей», «Инструкции по монтажу сооружений и 

устройств связи, радиовещания и телевидения»; 

2. указания об отклонениях в процессе выполнения монтажных работ 

вносятся в журнал надзора; 

3. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.4  Внешний осмотр на  

целостность корпусов 

аппаратуры охранной 

сигнализации 

Занятие 4 

Содержание: 

1. осмотр на  целостность корпусов аппаратуры охранной 

сигнализации с учетом требований СниП 2.04.09-84, СниП 3.05.06-85, 

ПУЭ, ВСН 600-81; 

2. указания об отклонениях в процессе выполнения монтажных работ 

вносятся в журнал надзора; 

3. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6 2 

Занятие 5 

Содержание: 

1. осмотр на  целостность корпусов аппаратуры пожарной 

сигнализации с учетом требований СниП 2.04.09-84, СниП 3.05.06-85, 

ПУЭ, ВСН 600-81;  

6  
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2. указания об отклонениях в процессе выполнения монтажных работ 

вносятся в журнал надзора; 

3. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

Тема 3.5  Проверка 

подключение аппаратуры 

охранной сигнализации   

Занятие 6 

Содержание: 

1. проверка подключение аппаратуры охранной сигнализации  

должна производиться в соответствии с требованиями СниП 3.01.04-

87.2; 

2.заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.6  Проверка 

подключение аппаратуры 

охранно-пожарной 

сигнализации 

Занятие 7 

Содержание: 

1. проверка подключение аппаратуры охранной – пожарной 

сигнализации  производится в соответствии с требованиями СниП 

3.01.04-87.2; 

2.заполнение акта о выявленных дефектах(дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.7  Настройка и 

регулировка приборов 

приёмно-контрольных 

устройств 

Занятие 8 

Содержание: 

1. настройка и регулировка приборов приёмно-контрольных 

устройств; 

2. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Занятие 9 

Содержание: 

1. настройка и регулировка пультов, приемных станций; 

2. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.8  Настройка и 

регулировка устройств 

оптической сигнализации 

Занятие 10 

Содержание: 

1. настройка и регулировка устройств оптической сигнализации; 

2. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  
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Тема 3.9  Настройка и 

регулировка сигнально-

пусковых устройств пожарной 

сигнализации   

Занятие 11 

Содержание: 

1. настройка и регулировка сигнально-пусковых устройств пожарной 

сигнализации; 

2. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.10  Настройка и 

регулировка контрольных 

панелей адресных систем 

пожарной сигнализации   

Занятие 12 

Содержание: 

1. настройка и регулировка контрольных панелей адресных систем 

пожарной сигнализации; 

2. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.11  Настройка и 

регулировка контрольных 

панелей адресно-аналоговых 

систем пожарной 

сигнализации   

Занятие 13 

Содержание: 

1. настройка и регулировка контрольных панелей адресно-

аналоговых систем пожарной сигнализации; 

2. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.12  Настройка и 

регулировка периферийных 

устройств адресных систем 

пожарной сигнализации   

Занятие 14 

Содержание: 

1. настройка и регулировка периферийных устройств адресных 

систем пожарной сигнализации; 

2. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.13  Настройка и 

регулировка периферийных 

устройств адресно-аналоговых 

систем пожарной 

сигнализации   

Занятие 15 

Содержание: 

1. настройка и регулировка периферийных устройств адресно-

аналоговых систем пожарной сигнализации; 

2. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.14  Настройка и 

регулировка световых и 

звуковых оповещателей 

Занятие 16 

Содержание: 

1. запуск световых и звуковых оповещателей на объектах;   

2. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  
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Тема 3.15  Проверка 

срабатывания тепловых  

извещателей 

Занятие 17 

Содержание: 

1. работа на участках монтажа тепловых  извещателей; 

2. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.16  Проверка 

срабатывания дымовых  

извещателей 

Занятие 18 

Содержание: 

1. работа на участках монтажа дымовых    извещателей; 

2. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.17  Проверка 

срабатывания извещателей 

пламени 

Занятие 19 

Содержание: 

1. работа на участках монтажа  извещателей пламени; 

2. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.18  Проверка 

срабатывания 

комбинированных  

извещателей 

Занятие 20 

Содержание: 

1. работа на участках монтажа комбинированных  извещателей; 

2. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.19  Проверка 

присоединений к групповым и 

осветительным щиткам 

питающих линий 

Занятие 21 

Содержание: 

1. осмотр осветительных щитов аппаратуры охранно-пожарной 

сигнализации с учетом требований СниП 2.04.09-84, СниП 3.05.06-85, 

ПУЭ, ВСН 600-81;  

2. указания об отклонениях в процессе выполнения монтажных работ 

вносятся в журнал надзора; 

3. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

 

Тема 3.20  Проверка работы 

основных источников 

электропитания 

Занятие 22 

Содержание: 

1. проверка соответствия основных источников электропитания 

согласно требованиями главы 1V-4 ПУЭ. 

2. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  
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Тема 3.21  Проверка работы 

резервных источников 

электропитания. Проверка 

токопотребления 

Занятие 23 

Содержание: 

1. проверка соответствия резервных источников электропитания 

согласно требованиями главы 1V-4 ПУЭ. 

2. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.22  Проверка общей 

работоспособности системы, 

комплекса в целом 

Занятие 24 

Содержание: 

1. приемка в эксплуатацию технических средств сигнализации 

должна производиться в соответствии с требованиями СниП 3.01.04-

87.2. 

2.заполнение акта о выявленных дефектах(дефектная ведомость)  

6  

   

Учебная практика три дня в неделю 

на участках производства ОПС 144 часа 

  

Тема 3.23  Инструктаж по 

безопасности труда и 

пожарной безопасности в 

условиях производства 

Занятие 25 

Содержание: 

1. инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности в 

условиях производства 

2. организация рабочего места проведения работ 

6  

Тема 3.24 Проверка состояния 

монтажа шлейфов охранно-

пожарной сигнализации 

Занятие 26 

Содержание: 

 1.работа на участках монтажа шлейфов охранно-пожарной 

сигнализации 3. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная 

ведомость) 

6  

Тема 3.25 Проверка состояния 

монтажа оборудования, 

аппаратуры и приборов 

охранной сигнализации 

Занятие 27 

Содержание: 

 1. проверка состояния монтажа оборудования, аппаратуры и 

приборов охранной сигнализации производится в соответствии с 

требованиями СниП 3.01.04-87.2;  

6  
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3. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

Тема 3.26 Проверка состояния 

монтажа оборудования, 

аппаратуры и приборов 

охранно-пожарной 

сигнализации 

Занятие 28 

Содержание: 

 1. проверка состояния монтажа оборудования, аппаратуры и 

приборов охранно-пожарной сигнализации производится в 

соответствии с требованиями СниП 3.01.04-87.2; 

3. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.27 Проверка крепления 

и внешнего вида аппаратуры, 

приборов охранно-пожарной 

сигнализации 

Занятие 29 

Содержание: 

 1. проверка состояния крепления аппаратуры и приборов охранно-

пожарной сигнализации производится в соответствии с требованиями 

СниП 3.01.04-87.2; 

3. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6 3 

Тема 3.28 Проверка 

срабатывания тепловых  

извещателей 

Занятие 30 

Содержание: 

 1. проверка состояния крепления аппаратуры и приборов охранно-

пожарной сигнализации производится в соответствии с требованиями 

СниП 3.01.04-87.2; 

3. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6 3 

Тема 3.29 Проверка 

срабатывания дымовых  

извещателей 

Занятие 31 

Содержание: 

 1.работа на участках монтажа дымовых  извещателей 

2. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6 3 

Тема 3.30 Проверка 

срабатывания извещателей 

пламени 

Занятие 3 2 

Содержание: 

1. работа на участках монтажа   извещателей пламени 

2. проверка состояния гибких соединений (переходов) 

3. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  
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Тема 3.31 Проверка 

срабатывания 

комбинированных  

извещателей 

Занятие 33 

Содержание: 

1.работа на участках монтажа комбинированных извещателей 

2. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.32 Проверка 

работоспособности приборов 

приёмно-контрольных 

устройств 

Занятие 34 

Содержание: 

1. запуск  приборов приёмно-контрольных устройств на объектах   

2.заполнение акта первичного обследования работоспособности 

приборов приёмно-контрольных устройств  

3. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.33 Проверка 

работоспособности пультов, 

приемных станций   

Занятие 35 

Содержание: 

1. запуск  пультов, приемных станций  на объектах   

2. заполнение акта первичного обследования работоспособности 

пультов, приемных станций   

3. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.34 Проверка 

работоспособности устройств 

оптической сигнализации  

Занятие 36 

Содержание: 

1. запуск  устройств оптической сигнализации на объектах   

2. заполнение акта первичного обследования работоспособности 

устройств оптической сигнализации 

3. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.35 Проверка 

работоспособности сигнально-

пусковых устройств пожарной 

сигнализации   

Занятие 37 

Содержание: 

1. запуск  сигнально-пусковых устройств пожарной сигнализации  на 

объектах   

2. заполнение акта первичного обследования работоспособности 

сигнально-пусковых устройств пожарной сигнализации   

3. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  
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Тема 3.36  Проверка 

работоспособности 

контрольных панелей 

адресных систем пожарной 

сигнализации   

Занятие 38 

Содержание: 

1. запуск  контрольных панелей адресных систем пожарной 

сигнализации  на объектах   

2. заполнение акта первичного обследования работоспособности 

контрольных панелей адресных систем пожарной сигнализации   

3. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.37  Проверка 

работоспособности 

контрольных панелей адресно-

аналоговых систем пожарной 

сигнализации   

Занятие 39 

Содержание: 

1. запуск  контрольных панелей адресно-аналоговых систем 

пожарной сигнализации  на объектах   

2. заполнение акта первичного обследования работоспособности 

контрольных панелей адресно-аналоговых систем пожарной 

сигнализации   

3. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.38  Проверка 

работоспособности 

периферийных устройств 

адресных систем пожарной 

сигнализации   

Занятие 40 

Содержание: 

1. запуск  периферийных устройств адресных систем пожарной 

сигнализации    на объектах   

2. заполнение акта первичного обследования работоспособности 

периферийных устройств адресных систем пожарной сигнализации  

3. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.39 Проверка 

работоспособности 

периферийных устройств 

адресно-аналоговых систем 

пожарной сигнализации   

Занятие 41 

Содержание: 

1. запуск  периферийных устройств адресно-аналоговых систем 

пожарной сигнализации    на объектах   

2. заполнение акта первичного обследования работоспособности 

периферийных устройств адресно-аналоговых систем пожарной 

сигнализации  

6  
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 3. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

Тема 3.40 Проверка 

работоспособности основных 

источников электропитания 

Занятие 42 

Содержание: 

1. проверка соответствия основных источников электропитания 

согласно требованиями главы 1V-4 ПУЭ. 

2. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.41 Проверка 

электропитания по 

интерфейсу RS-485 приборов 

ИСО «ОРИОН»   

Занятие 43 

Содержание: 

1. проверка соответствия электропитания по интерфейсу согласно 

требованиями главы 1V-4 ПУЭ 

2. проверка токопотребления по интерфейсу RS-485 приборов ИСО 

«ОРИОН»   

3. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.42 Проверка 

работоспособности резервных 

источников электропитания 

Занятие 44 

Содержание: 

1. проверка соответствия резервных источников электропитания 

согласно требованиями главы 1V-4 ПУЭ 

2. проверка токопотребления 

3. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.43 Проверка 

работоспособности основных 

источников электропитания 

Занятие 45 

Содержание: 

1. проверка соответствия основных источников электропитания 

согласно требованиями главы 1V-4 ПУЭ 

2. проверка токопотребления 

3. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  

Тема 3.44  Проверка 

работоспособности световых и 

звуковых оповещателей. 

Занятие 46 

Содержание: 

1. запуск световых и звуковых оповещателей на объектах   

2. заполнение акта о выявленных дефектах (дефектная ведомость) 

6  
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Тема 3.45 Проверка 

работоспособности 

преобразователей 

интерфейсов системы, 

комплекса в целом 

Занятие 47 

Содержание: 

1. приемка в эксплуатацию преобразователей интерфейсов системы, 

комплекса в целом производится в соответствии с требованиями 

СНиП 3.01.04-87.2. 

2.заполнение акта о выявленных дефектах(дефектная ведомость)  

6  

 Тема 3.46 Проверка общей 

работоспособности системы, 

комплекса в целом 

Занятие 48 

Содержание: 

1. приемка в эксплуатацию технических средств сигнализации 

производится в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87.2. 

2. заполнение акта о выявленных дефектах(дефектная ведомость)  

4 3 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

Тестирование по МДК.03.01 2 3 

ПМ. 04  

Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-

пожарной сигнализации 

  

МДК.04.01  

Основы диагностики и 

мониторинга технических 

средств систем безопасности 

 252  

 Учебная практика три дня в неделю 

на участках производства ОПС 72 часа 

  

Тема 4.1  Мониторинг 

помещений 

Занятие 1 

Содержание: 

1. комплексная оценка состояния помещений 

2. присвоение категории помещений 

6  
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 Занятие 2 

Содержание: 

1. проверка организации многорубежной охраны специальных 

помещений объекта в соответствии с требованиями РД 78.36.003-2002 

2. оформление отчета мониторинга помещений 

6 3 

Тема 4.2  Мониторинг 

оборудования охранной 

сигнализации 

Занятие 3 

Содержание: 

1. контроль  состояния  шлейфов,  извещателей,  приборов 

с отображением неисправностей на мониторе компьютера  

6  

Занятие 4 

Содержание: 

1. по результатам обследования оборудования охранной сигнализации 

заполнение акта обследования 

2.  составление схемы блокировки объекта к Акту обследования 

6  

Тема 4.3  Мониторинг 

аппаратуры пожарной 

сигнализации 

Занятие 5 

Содержание: 

1. подключение соединительных линий к аппаратуре пожарной 

сигнализации 

2. проверка  аппаратуры пожарной сигнализации  в строгом 

соответствии с проектом, 

выполненным специализированной проектной организацией, и 

требованиями ПУЭ 

6  

Занятие 6 

Содержание: 

1. проверка  аппаратуры пожарной сигнализации   

2. заполнение акта о выявленных дефектах(дефектная ведомость) 

6  

Тема 4.4  Мониторинг   

приборов охранно-пожарной 

сигнализации 

Занятие 7 

Содержание: 

1. подключение соединительных линий к аппаратуре охранно-

6  
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пожарной сигнализации  

2. проверка  аппаратуры охранно-пожарной сигнализации в строгом 

соответствии с проектом, 

выполненным специализированной проектной организацией, и 

требованиями ПУЭ 

Занятие 8 

Содержание: 

1. проверка  аппаратуры охранно-пожарной сигнализации 

2. заполнение акта о выявленных дефектах(дефектная ведомость) 

6  

Тема 4.5  Мониторинг 

оборудования, аппаратуры и 

приборов инженерной 

автоматики 

Занятие 9 

Содержание: 

1. подключить цепи питания к контактам «+Uп» и «0В»  

2.  подать напряжение питания на пульт 

3.   слежение за правильностью включения подсветки индикатора.  

 «ВКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА» 

6  

Занятие 10 

Содержание: 

1. проверка  работы оборудования, аппаратуры и приборов 

инженерной автоматики в соответствии с требованиями РД 78.145-93 

и методических рекомендаций ВНИИПО МЧС 

России«Автоматические системы пожаротушения и пожарной 

сигнализации. Правила приемки и контроля» 

2. заполнение акта о выявленных дефектах(дефектная ведомость) 

6  

Тема 4.6  Мониторинг 

оборудования, аппаратуры и 

приборов диспетчеризации 

Занятие 11 

1. производство пусконаладочных работ оборудования, аппаратуры и 

приборов диспетчеризации  

2.подключение соединительных линий 

3. переключение в режим «Диагностика» 

4. слежение за информацией  

6  
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Занятие 12 

Содержание: 

1. проверка  работы оборудования, аппаратуры и приборов приборов 

диспетчеризации в соответствии с нормами приемо-сдаточных 

испытаний, правилами приемки законченных строительством 

объектов, а также требованиями РД 78.145-93 и методических 

рекомендаций ВНИИПО МЧС России«Автоматические системы 

пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и 

контроля» 

2. заполнение акта о выявленных дефектах(дефектная ведомость) 

6  

 
Учебная практика ежедневно 

на участках производства ОПС 72 часа 

  

Тема 4.7  Мониторинг   

устройств оптической 

сигнализации 

Занятие 13 

Содержание: 

1. производство пусконаладочных работ  устройств оптической 

сигнализации 

2. заполнение акта о выявленных дефектах(дефектная ведомость) 

6  

Тема 4.8  Мониторинг   

сигнально-пусковых 

устройств пожарной 

сигнализации   

Занятие 14 

Содержание: 

1. производство пусконаладочных работ  сигнально-пусковых 

устройств пожарной сигнализации   

2. заполнение акта о выявленных дефектах(дефектная ведомость) 

6  

Тема 4.9  Мониторинг   

контрольных панелей 

адресных систем пожарной 

сигнализации   

Занятие 15 

Содержание: 

1. работа с приёмно-контрольным охранно-пожарным прибором,  

Контур-Лайт (ППКОП Контур-ЛАЙТ)  

2.  сопряжения  Контур-ОПТИМА  с сетью типа Ethernet 

по протоколу TCP/IP при  работе в составе системы мониторинга 

3. заполнение акта о выявленных дефектах(дефектная ведомость) 

6  
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Тема 4.10  Мониторинг   

контрольных панелей 

адресно-аналоговых систем 

пожарной сигнализации   

Занятие 16 

Содержание: 

1. производство пусконаладочных работ  контрольных панелей 

адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации     

2. заполнение акта о выявленных дефектах(дефектная ведомость) 

6  

Тема 4.11  Мониторинг   

периферийных устройств 

адресных систем пожарной 

сигнализации   

Занятие 17 

Содержание: 

1. производство пусконаладочных работ  периферийных устройств 

адресных систем пожарной сигнализации   

2. заполнение акта о выявленных дефектах(дефектная ведомость) 

6  

Тема 4.12  Мониторинг   

периферийных устройств 

адресно-аналоговых систем 

пожарной сигнализации   

Занятие 18 

Содержание: 

1. производство пусконаладочных работ  периферийных устройств 

адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации   

2. заполнение акта о выявленных дефектах(дефектная ведомость) 

6  

Тема 4.13  Мониторинг   

основных источников 

электропитания 

Занятие 19 

Содержание: 

1. осмотр элементов конструкции основных источников 

электропитания на наличие явных механических повреждений   

2. производство пусконаладочных работ сигнализации  основных 

источников электропитания к оборудованию систем пожарной  

6  

Занятие 20 

Содержание: 

1. проверка токопотребления оборудования систем пожарной 

сигнализации 

2. заполнение акта о выявленных дефектах(дефектная ведомость) 

6  

Тема 4.14  Мониторинг 

Проверка электропитания по 

интерфейсу RS-485 приборов 

Занятие 21  

Содержание: 

1. осмотр печатной платы и элементы конструкции 

6  
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ИСО «ОРИОН»   на наличие явных механических повреждений 

2.подключение соединительных линий 

3. подключение линии интерфейса RS-485 к клеммам «А» и «В» 

4. слежение за информацией на мониторе прибора «С2000М» 

 Тема 4.15  Мониторинг   

резервных источников 

электропитания 

Занятие 22 

Содержание: 

1. установка аккумуляторной батареи,  АКБ (12 В, 4,5 А.ч) 

2. подключение аккумуляторных батарей, включение приборов в сеть 

3. слежение за правильностью включения индикаторов приборов 

6  

Тема 4.16  Мониторинг   

световых и звуковых 

оповещателей 

Занятие 23 

Содержание: 

1. упрощенная индивидуальная проверка - осмотр печатной платы и 

элементы конструкции на наличие явных механических повреждений 

2. подключение соединительных линий к световым и звуковым 

оповещателя 

3. слежение за правильностью включения световых и звуковых 

оповещателей 

6  

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета по МДК.04.01 

Тестирование по МДК.04.01 6  

ПМ.05 

Обслуживание источников основного и резервного электропитания 

264  

МДК.05.01 

Технология обслуживания  

приборов контроля и защиты 

состояния источников 

бесперебойного и резервного 

электропитания 
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 Учебная практика три дня в неделю 

на участках производства ОПС 90 часов 

  

Тема 5.1 Инструктаж. 

Безопасность труда и 

пожарная безопасность в 

условиях производства. При 

выполнении работ с 

источниками питания 

Занятие 1 

Содержание: 

1. инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности в 

условиях производства , при выполнении работ с источниками 

питания 

2. организация рабочего места проведения работ 

  

Тема 5.2 Выполнение работы 

по присоединению приборов 

ИСО к источникам основного 

электропитания  

Электропитание оборудования сложных систем безопасности, 

имеющих разветвленную структуру построения и объединенных, как 

правило, в единый комплекс (интегрированная система), должно 

осуществляться от самостоятельного щита, начиная с ГРЩ объекта, 

независимо от наличия щита дежурного освещения 

 

 

Вводы электропитания в здания оснащаются вводно-распре-

делительными устройствами, под которыми понимается совокупность 

конструкций, элементов, устройств и приборов, устанавливаемых на 

вводе питающей линии в здание 

  

Тема 5.3 Выполнение работы 

по присоединению приборов 

СКУД к источникам 

основного электропитания 

Занятие 25 

Содержание: 

два независимых ввода сети переменного тока с устройством АВР. 

  

Тема 5.4 Выполнение работы 

по присоединению приборов   

СОТ к источникам основного 

электропитания 

Занятие 26 

Содержание: 

 

питание электроприемников которых осуществляется, от одного 

ввода сети переменного тока напряжением 220/380 В 
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Тема 5.5 Выполнение работы 

по замене и установке новых 

аккумуляторов  

   

Тема 5.6 Выполнение работы 

по замене и установке новых  

резервных   источники 

питания 

   

Тема 5.7 Выполнение работы 

по резервированию источники 

питания 

   

Тема 5.8 Выполнение работы 

по обслуживанию химических 

источники электропитания 

   

Тема 5. 9 Выполнение работы 

по присоединению приборов 

ИСО оповещения к 

источникам резервного 

электропитания 

   

Тема 5. 10 Выполнение 

работы по присоединению 

приборов ИСО 

пожаротушения  к источникам 

резервного электропитания 

инженерной автоматики и 

диспетчеризации 

   

Тема 5. 11 Выполнение 

работы по присоединению 

приборов ИСО инженерной 

автоматики    к источникам 
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резервного электропитания и 

диспетчеризации     

Тема 5. 12 Выполнение 

работы по присоединению 

приборов ИСО  

диспетчеризации к 

источникам резервного 

электропитания  

   

Тема 5. 13 Выполнение 

работы по присоединению 

приборов СКУД к источникам 

резервного электропитания 

   

Тема 5. 14 Выполнение 

работы по присоединению 

приборов   СОТ к источникам 

резервного электропитания 

   

Тема 5. 15 Проверка режимов 

электропитания на 

соответствие с нормативно-

технической документацией 

приборов оповещения, 

пожаротушения, инженерной 

автоматики и 

диспетчеризации 

   

    

Тема 5.16  Измерение  

напряжения аккумуляторных 

батарей 
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Тема 5.17  Выполнение 

работы по зарядке  

аккумуляторных батарей  

   

Тема 5.18  Измерение  

напряжения аккумуляторных 

батарей после зарядки 

   

Тема 5.20  Выполнение   

защитного заземления 

Занятие 25 

Содержание: 

1. проверка надежно соединенных с землей естественных заземлители  

2. присоединяться к заземляющей магистрали электроустановки не 

менее чем в двух местах сваркой 

3. сварочные швы, расположенные в земле, после монтажа для 

защиты от коррозии покрываются битумом 

  

Занятие 25 

Содержание: 

1. монтаж наружного контура заземления 

2. прокладка внутренней заземляющей сети 

  

Тема 5.21  Выполнение  

зануления  и защитного 

отключения 

Занятие 25 

Содержание: 

1. зануление при изолированной нейтрали при применении стальные 

проводники 

 2. зануление электроприемников взрывоопасных установок при 

применении отдельно выделенных жил проводок и кабелей 

  

Тема 5.22 Выполнение работы 

по заземлению металлических 

корпусов приборов  

   

Тема 5.23 Выполнение работы 

по заземлению конструкций 

распределительных устройств 
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Тема 5.24 Выполнение работы 

по заземлению пунктов 

основного электропитания 

   

Тема 5. 25 Выполнение 

работы по заземлению 
пунктов резервного 

электропитания 

   

Тема 5.26  Выполнение 

работы по электрическим 

измерениям заземления 

   

Тема 5.27  Выявление 

неисправности основного 

источника электропитания 

   

Тема 5.28 Устранение 

неисправности основного 

источника электропитания 

   

Тема 5.29 Устранение 

неисправности резервного 

источника электропитания 

   

Тема 5. 30 Выявление 

неисправности резервного 

источника электропитания 

 
4 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

 

2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

4 - аналитический, творческий и оценочный (творческий проект, способность анализировать результат деятельности, 

определять функциональные зависимости, вырабатывать критерии и оценку факторов и явлений, формулировать выводы по 

итогам деятельности). 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

4.1.  Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие  

учебного кабинета «Технология работ по монтажу систем охранной, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации»; мастерских слесарных работ и 

электромонтажная.   

 

Оснащение учебного кабинета «Технология работ по монтажу систем 

охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» 

1.Оборудование - комплект оборудования, извещателей, приборов, датчиков 

пожарно-охранной системы безопасности, инструментов, приспособлений; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия. 

 

2. Инструменты и приспособления: плоскогубцы комбинированные, круглогубцы, 

отвертки крестовые, отвертки шлицевые, кусачки боковые, ножи монтерские, 

стриперы автоматические, стриперы универсальные, клещи для обжима, 

электропаяльники, газовые паяльники, паяльные станции. 

 

3. Средства обучения - стационарные лабораторные стенды СЭМ-02 

 набор компонентов для монтажа отрытой электропроводки 

 набор компонентов для монтажа скрытой электропроводки 

 действующие стенды смонтированных систем ОПС 

 стенды с разделкой кабелей  

 стенды с подключенными оконечными кабельными устройствами 

 

Оснащение учебного кабинета для проведения слесарных работ. 

 Набор слесарного инструмента СИ-01  

 Ножовки по металлу, наборы напильников, наборы надфелей, кернеры, 

молотки, труборезы, ключи трубные, набор сверл, дрель шуруповерт. 

 

4.2.Учебно-методическое обеспечение практики 

 Рекомендации по заполнению дневников практики;   

 перечень методических рекомендаций (указаний) для обучающихся  по 

выполнению видов работ на учебной практике; 

 перечень заданий по видам учебной практики; 

 технологические и инструкционно-технологические карты. 

 

4.3. Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 



60 
 

 

Основные источники: 

1. Литература по специальности: Синилов В.Г. Система охранной, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации: учебник для нач. проф. образования / В. Г. 

Синилов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 

512 с. 

2. Справочник  инженерно – технических работников и электромонтеров 

технических средств охранно-пожарной сигнализации. 

3. Долин П.А. Справочник по технике безопасности.- М.: Энергоатомиздат, 1981.- 

776 с. 

Дополнительные источники - ГОСТы, нормативные и руководящие  документы: 

1. ГОСТ Р 50776-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1.Раздел 4. 

Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию. 

2. ГОСТ Р 51089-97.  Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. 

Общие технические требования и методы испытания. 

3. ГОСТ Р 51241-98.  Средства и системы контроля и управления доступом. 

Классификация. Общие технические требования и методы испытаний. 

4. ГОСТ Р 51558-2000.  Системы охранные телевизионные.  Общие 

технические требования и методы испытаний. 

5. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и 

зануление.  

6. ГОСТ Р 52436-2005. Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-

пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и 

методы испытаний. 

7. ГОСТ Р 52435—2005. Технические средства охранной сигнализации. 

Классификация. Общие технические требования и методы испытаний. 

8. ГОСТ Р 51699-2000. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических 

средств охранной сигнализации. Требования и методы испытаний. 

9. ОСТ 25 1099-83.  Средства охранной,  пожарной и  охранно-пожарной 

сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний. 

10. Федеральный закон (ФЗ) № 123 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

11. СП 3.131.30.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. 

12. СП 5.131.30.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования. 

13. СП 6.131.30.2009. Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. 

14. СП 7.131.30.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования. 
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15. СП 10.131.30.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. 

16. СП 12.131.30.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 

17. ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок, издание седьмое. 

Утверждены Министерством топлива и энергетики РФ. Редакция 2009 г. 

18. РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укреплённость. Технические 

средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от 

преступных посягательств». 

19. РД 78.36.004-2005 ГУВО МВД России. Рекомендации о техническом 

надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по 

оборудованию объектов техническими средствами охраны. 

20. РД 78.36.006-2005 ГУВО МВД России. Рекомендации по выбору и 

применению технических средств охранно-пожарной сигнализации и средств 

инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов. 

21. РД 78.36.007-99 ГУВО МВД России. Выбор и применение средств охранно-

пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования 

объектов. Рекомендации. 

22. РД 78.36.010-2000 ГУВО МВД России. Рекомендации по инженерно-

технической защите нетелефонизированных объектов. 

23. РД 78.36.013-2002 ГУВО МВД России. Ложные срабатывания технических 

средств охранной сигнализации и методы борьбы с ними.  

24. РМ 78.36.002-99 ГУВО МВД России. Порядок обследования объектов, 

принимаемых под охрану. Методическое пособие.  

25. РД 78.36.004-2005 ГУВО МВД России. Рекомендации о техническом 

надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по 

оборудованию объектов техническими средствами охраны. 

26. РД 78.36.005-2005 ГУВО МВД России. Рекомендации о порядке 

обследования объектов, принимаемых под охрану. 

27. Приказ МВД России № 647 от 16.08.2003г. Наставление по эксплуатации 

технических средств охраны подразделениями вневедомственной охраны при 

органах внутренних дел.  

28. РД 78.36.002-99 ГУВО МВД России. Технические средства систем 

безопасности объектов. Обозначения условные графические. 

29. РД 78.  145-93 МВД России.  Руководящий документ. Системы и комплексы 

охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и 

приемки работ. 

30. Пособие к РД 78. 145-93. 

31. РД 78. 146-93 МВД России. Инструкция о техническом надзоре за 

выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов  

средствами охранной сигнализации. 

32. РД 25.964–90. Руководящий документ. Система технического обслуживания 

и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения 

работ. 
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33. РД 78. 36. 002-99 МВД России. Выбор и применение телевизионных систем 

видеоконтроля. Рекомендации. 

34. РД 78. 36. 005-99 МВД России. Выбор и применение систем контроля и 

управления доступом. Рекомендации. 

35. РД 78. 36. 008-99 МВД России. Проектирование и монтаж систем охранного 

телевидения и домофонов. Рекомендации. 

36. РД 78. 36. 001-99 МВД России.  Справочник  инженерно – технических 

работников и электромонтеров технических средств охранно-пожарной 

сигнализации. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.  www.bolid.ru;  

2 .www.tinko.ru. 

 

Периодические издания: журналы «Грани безопасности», «Инновационные 

Технологии Видеонаблюдения», «Мир и безопасность», «Системы безопасности».  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных 

работ. В результате освоения учебной практики в рамках профессиональных 

модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

Результаты обучения 

освоенные умения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов учебной 

практики 

-Определять категорию объекта; 

-пользоваться планом-схемой и строительными 

чертежами объекта; 

-проверять инженерные сооружения по периметру, 

оценивать вид и состояние внешнего ограждения, 

выявлять уязвимые места, определять 

работоспособность имеющихся технических средств; 

проверять территорию; 

-проверять состояние охраны и наличие, количество и 

состояние контрольно-проходных и контрольно-

проездных пунктов; 

-проверять техническое состояние зданий и помещений 

и техническую укрепленность коммуникаций; 

-выбирать варианты охраны объекта и технические 

средства сигнализации. 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практического задания 

Снимать изоляцию с концов жил проводов и кабелей; 

выполнять подготовку концов проводов для 

соединения; 

выполнять контактные соединения скруткой, с 

помощью клеммников, монтажных адаптеров, 

микросоединителей, под винт, пайкой, опрессовкой; 

заряжать электроустановочные изделия; 

прокладывать провода и кабели для осветительных и 

сигнальных сетей всех типов и видов; 

выполнять борозды, гнезда и отверстия для 

установочных и крепежных изделий; 

выполнять монтаж электроустановочных изделий; 

устанавливать крепежные изделия; 

собирать и проверять электрические схемы перед 

Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практического задания 
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включением; 

определять параметры электрической сети; 

выполнять присоединения к групповым и 

осветительным щиткам питающих линий в 

соответствии с требованиями Международной 

организации по стандартизации (ИСО); 

устанавливать и заменять аппараты защиты 

электрической сети; 

выбирать типы кабелей связи по заданным параметрам; 

определять строительную длину кабелей связи перед 

прокладкой (с наличием проекта и без него); 

выполнять разделку кабелей связи и оптико-

волоконных кабелей; 

сращивать кабели связи с помощью муфт и 

коннекторов; 

осуществлять счет и нумерацию пар проводов в 

оконечных кабельных установках; 

устанавливать оконечные кабельные устройства, 

механизмы для структурированных сетей, оптические 

коммутационные полки; 

вязать провода (в том числе и кроссировочные), кабели 

связи; 

расшивать кабели на шаблоне; 

присоединять провода в коробах и боксах методом 

запайки жил на штифтах плинтусов;работать с 

суппортом. 

устанавливать соединительные коробки, изоляторы 

короткого замыкания (КЗ), релейные модули, адресные 

расширители, усилители тока, информационные 

панели, блоки индикации, контроллеры адресной 

двухпроводной линии и крепежных изделий; 

выполнять монтаж точечных, линейных, 

поверхностных и объемных извещателей, аналоговых и 

адресно-аналоговых тепловых, дымовых, газовых, 

аспирационных, световых, комбинированных, ручных 

извещателей пожарной сигнализации (ПС), 

электроконтактных, магнитоконтактных, акустических, 

емкостных, оптико-электронных, ультразвуковых, 

радиоволновых, комбинированных аналоговых и 

адресно-аналоговых извещателей ПС и ОПС, 

радиоизвещателей, тревожных извещателей; 

выполнять монтаж контрольных панелей, клавиатур, 

станций ПС, сигнально-пусковых блоков и модулей, 

контроллеров системы охранно-пожарной 

сигнализации (ОПС), ИСО, контроля и управления 
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доступом(СКУД), охранного телевидения (СОТ), 

инженерной автоматики и диспетчеризации; 

выполнять монтаж систем периметральной охранной 

сигнализации; 

выполнять работы по монтажу линейно-кабельных 

сооружений проводных и волоконно-оптических 

систем передачи извещений (СПИ); 

выполнять демонтаж или заменять неисправные 

элементы схемы; 

выполнять монтаж систем GSM; 

выполнять монтаж станционной аппаратуры и 

устройств основного и резервного электропитания; 

соблюдать правила безопасности труда при 

выполнении работ по установке и монтажу 

технических средств систем безопасности. 

 

Проверять в процессе технического обслуживания: 

состояние монтажа, крепления и внешний вид 

аппаратуры; 

срабатывание извещателей и работоспособность 

приборов приемно-контрольных устройств; 

состояние гибких соединений (переходов); 

работоспособность основных и резервных источников 

электропитания; 

работоспособность световых и звуковых 

оповещателей; 

общую работоспособность системы, комплекса в 

целом; 

выполнять настройку и регулировку технических 

средств систем безопасности; 

выявлять и устранять неисправности; 

вести эксплуатационно-техническую документацию; 

заносить сведения о проведении регламентных работ в 

журнал учета регламентных работ и контроля 

технического состояния средств ОПС; 

выполнять электрические измерения параметров 

технических средств ОПС при выполнении 

регламентных работ и заносить полученные 

результаты в учетные карточки на объекты, 

оборудованные средствами ОПС, и соответствующие 

формуляры на аппаратуру; 

соблюдать периодичность, технологическую 

последовательность и методику выполнения 

регламентных работ, указанных в соответствующих 

картах проведения регламента технического 

Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практического задания 
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обслуживания; 

анализировать причины отказов и неисправностей 

средств ОПС и принимать меры, исключающие их 

повторение; 

выполнять работы по регламенту N 1: внешний осмотр 

с целью обнаружения и устранения повреждений 

корпуса прибора и крепящихся на нем установочных 

элементов; проверку функционирования приборов; 

выполнять работы по регламенту N 2: проверку 

работоспособности с целью выявления скрытых 

отказов; оценку технического состояния приборов; 

выполнять работы по регламенту N 3: 

профилактические мероприятия по предотвращению 

постепенных отказов и проверку параметров прибора 

на соответствие техническим условиям; 

соблюдать правила безопасности труда при 

выполнении регламентных работ; 

выполнять санитарно-технологические требования на 

рабочем месте и в производственной зоне, нормы и 

требования к гигиене и охране труда; 

проверять считыватели карт, кнопки, магнитно-

контактные датчики; 

проверять электромеханические замки; 

проверять исправность средств световой и звуковой 

сигнализации; 

проверять состояние аппаратно-программного 

комплекса; 

выполнять резервное копирование системной 

информации; 

проверять систему биометрического считывания 

отпечатка пальца; проверять систему резервного 

электропитания; 

соблюдать правила безопасности труда при 

выполнении работ по диагностике и мониторингу 

технических средств систем безопасности. 

 

Выполнять работы по обслуживанию систем охранно-

пожарной сигнализации; 

осуществлять мониторинг состояния оборудования; 

составлять отчет по состоянию оборудования; 

производить внешний осмотр и контролировать 

техническое состояние оборудования; 

проверять датчики, извещатели, табло, светозвуковые 

сирены; 

проверять системы электропитания, аккумуляторы; 

Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практического задания 
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проверять пожарную сигнализацию по зонам; 

проводить испытания средств контроля исправности 

шлейфов и соединительных линий; 

проводить испытания средств контроля исправности 

электрических цепей; 

проводить испытания средств контроля исправности 

звуковой и световой сигнализации; 

проверять срабатывание охранных и пожарных 

датчиков; 

проверять автоматическое переключение 

электропитания с основного источника на резервный; 

выполнять комплексную проверку состояния 

аппаратуры; 

выполнять работы по обслуживанию систем 

видеонаблюдения; 

осуществлять мониторинг состояния оборудования; 

составлять отчет по состоянию оборудования; 

проверять работоспособность системы в целом; 

осуществлять диагностику системных ресурсов, 

проверять дисковые массивы на наличие ошибок и 

переполнение; 

осуществлять внешнюю и внутреннюю (системную) 

очистку сервера от "мусора"; 

осуществлять диагностику возможных неисправностей 

оборудования и выполнять мелкий ремонт на месте; 

проверять системные параметры и настройки 

специализированного программного обеспечения; 

осуществлять диагностику и прочистку системы 

вентиляции и охлаждения; 

выполнять юстировку видеокамер и объективов; 

осуществлять диагностику кабельных трасс и системы 

питания видеокамер; 

осуществлять внешний осмотр состояния видеокамер и 

кабельных трасс; 

выполнять резервное копирование системной 

информации; 

выполнять работы по обслуживанию систем контроля 

доступа; 

осуществлять мониторинг системы СКУД 

(анализировать логи прохода по картам, ежемесячный 

отчет); 

осуществлять администрирование системы СКУД 

(заносить в базу пользователей по картам доступа, 

вести учет); 

осуществлять мониторинг состояния оборудования; 
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производить внешний осмотр и контролировать 

техническое состояние оборудования; 

составлять отчет по состоянию оборудования; 

проверять автоматическое переключение 

электропитания с основного источника на резервный; 

проверять исправность соединительных шлейфов; 

проверять исправность электрических цепей и цепей 

управления; 

проверять считыватели карт, кнопки, магнитно-

контактные датчики; 

проверять электромеханические замки; 

проверять исправность средств световой и звуковой 

сигнализации; 

проверять состояние аппаратно-программного 

комплекса; 

выполнять резервное копирование системной 

информации; 

проверять систему биометрического считывания 

отпечатка пальца; проверять систему резервного 

электропитания; 

соблюдать правила безопасности труда при 

выполнении работ по диагностике и мониторингу 

технических средств систем безопасности. 

Снимать изоляцию с концов жил проводов и кабелей; 

выполнять подготовку концов проводов для 

соединения; 

выполнять контактные соединения скруткой, с 

помощью клеммников, монтажных адаптеров, 

микросоединителей, под винт, пайкой, опрессовкой; 

заряжать электроустановочные изделия; 

прокладывать провода и кабели для осветительных и 

сигнальных сетей всех типов и видов; 

выполнять борозды, гнезда и отверстия для 

установочных и крепежных изделий; 

выполнять монтаж электроустановочных изделий; 

устанавливать крепежные изделия; 

собирать и проверять электрические схемы перед 

включением; 

определять параметры электрической сети; 

выполнять присоединения к групповым и 

осветительным щиткам питающих линий в 

соответствии с требованиями Международной 

организации по стандартизации (ИСО); 

устанавливать и заменять аппараты защиты 

электрической сети; 

Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практического задания 
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выбирать типы кабелей связи по заданным параметрам; 

определять строительную длину кабелей связи перед 

прокладкой (с наличием проекта и без него); 

выполнять разделку кабелей связи и оптико-

волоконных кабелей; 

сращивать кабели связи с помощью муфт и 

коннекторов; 

осуществлять счет и нумерацию пар проводов в 

оконечных кабельных установках; 

устанавливать оконечные кабельные устройства, 

механизмы для структурированных сетей, оптические 

коммутационные полки; 

вязать провода (в том числе и кроссировочные), кабели 

связи; 

расшивать кабели на шаблоне; 

присоединять провода в коробах и боксах методом 

запайки жил на штифтах плинтусов;работать с 

суппортом. 

устанавливать соединительные коробки, изоляторы 

короткого замыкания (КЗ), релейные модули, адресные 

расширители, усилители тока, информационные 

панели, блоки индикации, контроллеры адресной 

двухпроводной линии и крепежных изделий; 

выполнять монтаж точечных, линейных, 

поверхностных и объемных извещателей, аналоговых и 

адресно-аналоговых тепловых, дымовых, газовых, 

аспирационных, световых, комбинированных, ручных 

извещателей пожарной сигнализации (ПС), 

электроконтактных, магнитоконтактных, акустических, 

емкостных, оптико-электронных, ультразвуковых, 

радиоволновых, комбинированных аналоговых и 

адресно-аналоговых извещателей ПС и ОПС, 

радиоизвещателей, тревожных извещателей; 

выполнять монтаж контрольных панелей, клавиатур, 

станций ПС, сигнально-пусковых блоков и модулей, 

контроллеров системы охранно-пожарной 

сигнализации (ОПС), ИСО, контроля и управления 

доступом(СКУД), охранного телевидения (СОТ), 

инженерной автоматики и диспетчеризации; 

выполнять монтаж систем периметральной охранной 

сигнализации; 

выполнять работы по монтажу линейно-кабельных 

сооружений проводных и волоконно-оптических 

систем передачи извещений (СПИ); 

выполнять демонтаж или заменять неисправные 
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элементы схемы; 

выполнять монтаж систем GSM; 

выполнять монтаж станционной аппаратуры и 

устройств основного и резервного электропитания; 

соблюдать правила безопасности труда при 

выполнении работ по установке и монтажу 

технических средств систем безопасности. 

 

 

Разработчики:  
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_______________________ 
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